
 

Technische Mindestanforderungen für den Netzanschluss Gas 

Neben den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben und Verordnungen sowie den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik sind folgende technische Mindestanforderungen für Bau und 

Betrieb von Netzanschlüssen gemäß § 19 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz-EnWG am Gasnetz der 

Stadtwerke Bad Windsheim einzuhalten: 

 Technische Regeln des DVGW, insbesondere das DVGW Arbeitsblatt G 2000 

„Mindestanforderungen bezüglich Interoperabilität und Anschluss an Gasversorgungsnetze“  

Die aktuelle gültige Version vom DVGW Arbeitsblatt G 2000 können Sie hier herunterladen: 

http://www.dvgw-netzbetrieb.de/ 

 Regelwerk der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse – BG ETEM 

http://www.dvgw-netzbetrieb.de/

